附件

通报项目问题及单位名单
	序号
	受检项目
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	监督机构
	检查存在问题
	问题图片

	1
	海伦堡创意产业园（北区）三期7、10、11座及地下室
	广州市华隆物业发展有限公司
	广东禾润建设工程有限公司
	广州市百业建设顾问有限公司
	番禺区安监站
	1.1#塔机第五节标准节母材损坏严重，深度己达3mm
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	2
	番禺区沙头街禺山大道南侧横江地块一1~8#、S1~S3#、幼儿园
	广州洺悦置业有限公司
	中国水利水电第五工程局有限公司
	广东建设工程监理有限公司
	番禺区安监站
	1.8#楼21层模板支撑体系自由端超过650mm，不符合规范要求
2.8#楼21层模板支撑系统主龙骨使用单钢管，上托螺丝头偏心受压
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	3
	广州国际商品展贸城达道物流商贸中心A栋、B栋
	广州市番禺区小谷围街北亭村等16个村股份合作经济社、广州市番禺区土地开发中心、广州市达道物流有限公司
	中城投集团第六工程局有限公司
	广州市华建兴建设监理顾问有限公司
	番禺区安监站
	1.项目无视区监督站下发停止施工通知书（2020年9月24日）、安全隐患整改通知书（2020年8月31日）相关安全隐患整改要求，拒不整改
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	4
	厂房F、员工宿舍建设工程
	广州市莱仕化妆品有限公司
	广东中骏建设集团有限公司
	广州市从化区工程建设监理有限公司
	从化区质安站
	1.厂房北侧脚手架立杆落在围墙和钢栏杆上，末落地

2.现场施工临电未做验收，未能提供临电验收表，现场临电架设不符合要求，PE线径设置不合规范，且在总开关后断开，未检测接地电阻值
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	5
	厂房（C34~C38）、生活配套，宿舍（C39)
	广州增城低碳总部园发展有限公司
	汕头市建安(集团)公司
	广东天衡工程建设咨询管理有限公司
	增城区质安站
	1.C37栋目前外墙装饰施工，外架部分连墙件拆除，或者连墙件设置不当；外架与外墙间距过大，未采取相应保护措施

2.套扣脚手架配件现场加工制作
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	6
	教学科研楼（自编号4＃）；教工宿舍（自编号6＃）；后勤服务用房（自编号8＃）；后勤服务用房，地下室（自编号10＃，D1）
	广州和顺教育发展有限公司
	广东城市建设集团有限公司
	广州创源汇美工程建设监理有限公司
	增城区质安站
	1.主体结构内电梯井等临边洞口设置未满足图集设置要求
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	7
	住宅，公建（自编号Z02、Z03、Z05、Z06、Z08）；住宅，公建，地下室（自编号Z04，B1，B1a~B1e，B2）；住宅（自编号Z01、Z07）；星光老年人之家，社区卫生服务站（自编号G02）；商业，公建（自编号G01）；垃圾收集站（自编号G03）
	广州市弘韬房地产开发有限公司
	成都威泰建筑工程有限公司
	广州宏达工程顾问集团有限公司
	增城区质安站
	1.地下室顶板再次发现新增两条通缝（轴线：9-10交E-F），该问题上次检查发现至今四十七天未提出处理方案，现场再次出现类似问题

2.钢筋加工场使用非标料斗，未见钢丝绳，且用传动橡胶皮带代替
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	8
	厂房（自编号A5）；厂房（自编号A6）
	增城市坤隆实业有限公司
	广东炜讯建设工程有限公司
	广东华杰建设工程监理咨询有限公司
	增城区质安站
	1.二层支模局部上托直接架设在木枋上面，下面未设立杆

2.二楼高支模体系利用外架作为边梁支撑
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	9
	新世界增城综合发展项目A标段商业，公建，住宅，连廊(自编号6#，10#，7#，8#，11#);商业，公建，地下室一期，连廊(自编号9#,p-1~p-5,11#) 
	广州永沛房地产开发有限公司
	中利诚建设有限公司
	广州宏达工程顾问有限公司
	增城区质安站
	1.8#楼支模在钢管横杆上使用铁丝绑扎，垫木作上托龙骨支托

2.8#楼悬挑卸料平台末端伸入锚固长度不足2米，锚固卡环仅2个，且缺前端锚固卡环
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	10
	金地香山湖项目广州香山湖精品度假酒店，地下室（自编号1＃，DX1＃-1；2＃，DX3＃-1-b）；酒店，办公，地下室（自编号3＃，DX3＃-1-a，DX3＃-2）；酒店（自编号4＃-1~4＃-3、5＃-1~5＃-3、6＃-1~6＃-3、7＃-1~7＃-2、8＃-1~8＃-2、9＃-1~9＃-2、10＃-1~10＃-2） 
	广州市东凌房地产开发有限公司
	深圳市中建大康建筑工程有限公司
	广东鸿业工程项目管理有限公司
	增城区质安站
	1.3#楼外架剪刀撑未搭设到位，多处未与侧立杆相连

2.基坑开挖未按方案要求的1：1.25放坡
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	11
	敏捷·绿湖首府（六期）
	广州育丰房地产开发有限公司
	梅州市敏捷建筑工程有限公司
	广州城工建设监理有限公司
	增城区质安站
	1.15栋人货梯加节施工，工人离场后临边未及时封闭
2.15栋支模系统仍存在10月26日检查时的问题，使用门式架未见扫地杆，个别架体倾斜部分顶托，底托螺杆伸出长度超过规范要求，未见纵横向水平杆，主龙骨使用钢管木枋混合使用，整个支撑体系不稳固且已开始上部钢筋施工
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